FUNZIONALI

TECNICI

DATI

VIMINATE, FASCINATE, INERBIMENTI

PALIZZATE

BRIGLIE, GABBIONATE, SCOGLIERE

DIAFRAMMI IN SACCHETTI

PARALLELISMO

AREA DI PASSAGGIO

ALLARGAMENTI

Al

STRADE DIACCESSO PROVVISORIE ALLE AREE DIPASSAGGIO

PIAZZOLE PROVVISORIE PER MATERIALI

SFIATI, POSTI DI MISURA P.C.

PROTEZIONI MECCANICHE E LUNGHEZZE

PEZZ! SPECIALI IN LINEA

TIPO TUBAZIONE E LUNGHEZZE

FUNZIONI DEL "PUNTO"

CONFINI AMMINISTRATIVI

DATI CARATTERISTICI

DATIDI COSTRUZIONE
PRESSIONE DIPROGETTO (DP) 12.0 bor
GRADO DIUTILIZZAZIONE  f 0.30
1
| [ )
REALIZZATO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/08 3&,’! ! ol .
!
. ]
DATIDIESERCIZIO %; //
PRESSIONE MASSIMA DIESERCIZIO (MOP) 12.0 bor o ! y
GRADO DIUTILIZZAZIONE  f 0.30 8 o o -
IMPIANTO IN CONFORMITA' AL D.M. 17/04/08 — y N\ VR4
— ¢/ 0-77.27 Q-
~ Palo illum. T T
RIVESTIMENTO GIUNTIDI SALDATURA < — 7 b0 um
Fasce Termorestringenti 0—: " e ’
- -.
- Polo illum.
DATIGENERAL 2 DN 150 (6") P 12 BAR
DN 200 sP 7.00 [UNI-EN] 9.42m < TRATTO DA DISMETTERE
—
LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 9.42 m. Nl
FASE EMISSIONE Permessi
950
CONFINI AMMINISTRATIVI Com. diCREMAf.2

T —

Polo llum. "

Murello ponte” . \-""

Murello ponte

4° SPINA NORD CREMA 0\

DN 80 (3") P 12 BAR
TRATTO ESISTENTE
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MET.4° SPINA NORD CREMA

" DN 100 (4" P 12 BAR |

IN PROGETTO |
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METAN. NORD CREMA

Com. diCREMA F.21

968

03

274

DN 150 (6™) P 12 BAR

TRATTO DA DISMETTERE

—=—————0

. diCREMA F.12

427

840

Com. diCREMA F.2

Condotto
Condotta

Condotta

Condotta

LEGENDA

in progette ~ mmsemsemsemsemcemce
in progetto do oltra opera A mesmmsemcismcemcemce

fuori esercizio/da dismettere

AREA DA ASSERVIRE

AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA

TUBAZIONE

Fascio di vincolo preordinato

all'esproprio (v.p.e.)coincidente con

________________ I i la fascia di servitu’
FASCIA V.P.E.

FASCIA V.P.

RIDOTTA m. 6,00

E.

STANDARD m. 12,00
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ALL. COMUNE CREMA 1* PRESA (NUOVO)
DN 200 (8") DP 12 bar
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